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 تمهيد

الدليل   هذا  إعداد  الطاقة  مخططات  متطلبات  لشرحتم  البناء    كفاءة  كود  متطلبات  وفق 

 . (602السعودي )

، وأي  (602) لا يغني عن الرجوع إلى كود البناء السعودي  ( حيث  دليل استرشادي ) هذا الدليل  ويعد  

 تعارض فيما بينهما فان نصوص الكود هي المرجع الأساسي.  

 كفاءة الطاقة مخططات ت تطلبام

الطاقة    مخططات  تشمل توافقها مع كود من    على عددكفاءة  لتحقيق  المتطلبات الإلزامية 

 التالي:  تشملحيث   .البناء السعودي

 عن المشروع  معلومات عامة -1

 غلاف المبنى الخارجي  -2

 التكييف  -3

 الانارة  -4

 الساخنة  المياه -5

 المبنى عن  أولا: المعلومات العامة 

ن تحتوي مخططات كفاءة الطاقة على معلومات عامة عن المشروع. وقد تكون هذه أيجب  

 تشمل هذهوو الانشائي.  االمعلومات وُضّحت في المخططات الأخرى مثل المخطط العمراني  

 : ةالتاليالمعلومات 

 يشمل المنطقة والمدينة  موقع المبنى -1

 المنطقة المناخية حسب الموقع وفق كود البناء السعودي  -2

 يح سهم الشمال توض -3

 (. 2مساحات الفراغات ومساحة مسطحات البناء الاجمالية، ومساحة منطقة القبو )م  -4

 توضيح فتحات التهوية  -5

 . هاتتوضيح النوافذ ومساحاتها ونسبها من مساحة الواج -6

مع  ،المكيفة وغير المكيفةالمناطق توضيح المناطق المغلقة والمناطق المكشوفة و -7

 سقف والجدران والأبواب والنوافذ(.)الأ  الفتحاتكافة توضيح 

 (ونسبتها من مساحة السقف إن وجدت. skylightمساحة القباب )  -8

 توضيح حواجز الرياح وحواجز التظليل )الكاسرات الشمسية( إن وجدت.  -9

 . دوار والسقف المستعارلأتوضيح أبعاد ارتفاع ا -10
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 توضيح متطلبات المعلومات العامة :  1مثال  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع المبنى.1   

. اتجاه سهم الشمال3  

مساحة مسطحات  .4

جماليةالبناء الإ  

. فتحات التهوية5  

. المنطقة المناخية2   
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توضيح متطلبات المعلومات العامة   1  ملة: مثال تك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . توضيح ارتفاع الدور والسقف المستعار.10 .هات. توضيح النوافذ ومساحاتها ونسبها من مساحة الواج6

. توضيح المناطق المغلقة 7

والمناطق المكشوفة والمكيفة 

م ااستخدب وغير المكيفة

 من قبل المصمم. التظليل

 ملاحظة: يمكن استخدام طرق أخرى توضح

 المناطق

 الفتحات توضيح -7

سقف والجدران )الأ

 والأبواب والنوافذ(
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 غلاف المبنى الخارجي: ثانيا  

هذا   في  يوضح  الخارجي  المبنى  لغلاف  الإلزامية  المتطلبات  الطاقةالقسم  كفاءة    . مخططات 

الخارج.   عن  المُكَيّفة  المساحة  تفصل  التي  المبنى  عناصر  هو  للمبنى  الخارجي   وتشمل الغلاف 

قف  سنشائية التي تتعرض للعوامل الخارجية مثل الجدران، والأنشائية وغير الإالعناصر الإ   جميع

 . كما هو موضح بالشكل أدناه بواب، والنوافذ، والأالعلوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التاليةمعلومات العلى غلاف الخارجي للمبنى مخطط ال حتوي ين أيجب  

معاملجداول   -1 الحراري    قيم  العزل  مواد  وكثافة  وسماكة  وأنواع  الحرارية  الموصلية 

 للجدران (  U-Value( ومعامل الانتقال الحراري )R-Value) والمقاومة الحرارية

وأنواع  جداول   -2 الحرارية  الموصلية  معامل  الحراري  قيم  العزل  مواد  وكثافة  وسماكة 

 العلوية   للأسقف (  U-Value( ومعامل الانتقال الحراري )R-Valueوالمقاومة الحرارية )

الحراري -3 الانتقال  معامل  الشمسي   (U-Value)  النوافذ وقيم  الكسب  المعامل    وقيمة 

(SHGC.) 

 (U-valueبواب الخارجية وقيم معامل الموصلية الحرارية )الأ -4

 لكامل المبنى  ستمرالم العزل رسومات توضح  -5

 

لمعرفة المزيد من  الدليل الإرشادي لأنظمة ومواد العزل الحراريملاحظة: يمكن الرجوع الى 

   وقيم الموصلية الحرارية لمواد البناء الأكثر شيوعاُ. المعلومات عن طريقة الحساب

 

 غلاف خارجي 

https://t.co/rDPzHBgNmW
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 غلاف المبنى الخارجي   متطلباتتوضيح    :2ل  مثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العزل المستمر . توضيح 5

 .للجدران والأسطح

امل معحساب  جدول. 1

 لجدرانل الحراريالانتقال 

امل معحساب  جدول. 2

 للأسقف الحراريالانتقال 

البيانات  تفاصيل .3

لنوافذل يضاحيةالإ  

الانتقال  . تفاصيل معامل4

 الخارجية الحراري للأبواب

بالإمكان 

 بالآلةالاستعانة 

الحاسبة لاعتماد 

جداول قيم 

العزل الحراري 

 لغلاف المبنى
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 جداول حساب قيم العزل  –   غلاف المبنى الخارجي  : توضيح متطلبات 2مثال  تكملة  

  للنظام يفي الآلة الحاسبة التفاعلية لحساب قيمة معامل الانتقال الحرار بالإمكان الاستعانة

 . مخططات كفاءة الطاقةمتطلبات لاعتماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امل الانتقال مع

 لجدرانل الحراري
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 التكييف: ثالثا  

الإلزامية   المتطلبات  القسم  هذا  السكني  يوضح  للمبنى  المخصصة  والتبريد  التكييف  لأجهزة 

الطاقة.  م  ضمن كفاءة  أجهزةتوخططات  في الأكثر  الأجهزة  التكييف    عتبر  للطاقة  استهلاكًا 

  بشكل كبير.  االمتطلبات الأساسية في ترشيد استهلاكهتحديد  يساعد  و  ،المباني في المملكة

 واستخدام السعة المناسبة لحجم المبنى.  باختيار الأجهزة الأكثر كفاءةنصح دوماً  يُ و

 

 على المعلومات التالية: يجب أن تحتوي التكييف للمبنى مخططات  

باستخدام   ،(   للمبنى أو النظام)صفحة واحدة    مكون من  تكييفالملخص لحسابات أحمال   -1

 . ... الخ HAP, Trace, EnergyPlus, IES, eQuestمثل:  على الكمبيوتر برامج المحاكاة أحد

نظمة التحكم والتهوية  أو (... الخ سبيلت ،)شباك التكييفأجهزة  وسعات تحديد أنواع -2

 . الشفط متضمنة مراوح 

( Ductومجاري التكييف )شبكة أنابيب التبريد ل  مادة العزل الحراريونوع سماكة توضيح  -3

 ان وجدت.
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 التكييف   متطلبات توضيح    :3  مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   التكييف   . ملخص لحسابات أحمال 1
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. توضيح مراوح 2

 التهوية والشفط

أجهزة ع انوأ. توضيح 2

 التكييف وسعتها للغرف
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 توضيح متطلبات التكييف   3مثال  تكملة:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونوع  ت .  3 سماكة  وضيح 

لشبكة   الحراري  العزل  مادة 

 أنابيب التبريد 

ونوع  ت .  3 سماكة  وضيح 

لشبكة   الحراري  العزل  مادة 

 مجاري الهواء 
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 الإنارة : رابعا  

 على المعلومات التالية:  السكني للمبنى نارةمخطط الإن تحتوي أيجب  

 الإنارة للمبنى.  طريقة حساب أحمال -1

 :أنواع ا لإنارة المستخدمة وقدرة كل نوع -2

 ، لمبات (CFL) مبات الفلورسنت المدمجة، ل(FL) اللمبات المتوهجة، لمبات الفلورسنت)

(HID) وحدات إنارة ،(Luminaire)  ،أو مصابيح من نوع ليد (LED)  لمبات الهالوجين، أنواع ،

 (.أخرى

 

 الإنارة   متطلبات   توضيح   :4  مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة الحساب جدول. 1

 نواع الإنارةأ. توضيح 2
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 المياه الساخنة : خامسا  

 المعلومات التالية: للمبنى على   المياه الساخنة أنابيب خططاتمن تحتوي أيجب  

 . الساخنة المياه للأنابيب مادة العزل الحراريونوع ح سماكة يتوض •

 

 

 المياه الساخنة  مخططات توضيح    :5  مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

سماكة مادة العزل الحراري توضيح 

 الساخنة المياه نابيبلأ


